
L'impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n° 600 moduli fotovoltaici e da

n° 6 inverter con tipo di realizzazione Su edificio.

La potenza nominale complessiva è di 156 kWp per una produzione di 185.127,5 kWh annui distribuiti su una

superficie di 1.008 m².

Modalità di connessione alla rete Trifase in Bassa tensione con tensione di fornitura 400 V
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POSIZIONE QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO, INVERTER E QUADRI STRINGA AL PIANO TERRA

DENTRO LOCALE TECNICO
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DISTRIBUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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PLANIMETRIA IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

Simbolo Descrizione

Quadro elettrico secondario simbolo generico (Vedi elaborato raccolta schemi uifilari)

LEGENDA SIMBOLI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Contatore di energia prodottakWh
M2

Inverter - Convertitore cc/ac - CEI 0-21

Pannello Fotovoltaico in silicio policristallino di potenza 260W
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Quadro elettrico di stringa
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